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    TÕNIS TUISK

Pistriku vkt  Kulli küla Raasiku vald Harjumaa

15. 12. 2014

.

FIE
AM

kuur

7,0 m2

terrass

kamin

elutuba köögi nurgaga

44,8 m2

pesuruum

11,2 m2

leil

3,8 m2

esik

5,4 m2

garaaž

55,3 m2

PEM   - pesumasin

LÜHENDITE SELGITUS

SOP   - soojuspump

VEN   - ventagregaat

VE-1  - garaaziventilaator

NPM   - nõudepesumasin

KÜL    - külmik

ELP    - elektripliit

PK-1   - põrandakütte kontroller

         EAL    - el.auto laadija

PJK 
           - peajaotuskilp

BOI     - boiler

KÜL ELP NPM

KER

PEM

Vahemahuti

UKV 100

NIBE ACVM 

Soojuspumba välisosa

siseosa

  10-270

PJK

PE, sisend, nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

edasi vt joon 1

NIBE AMS 10-8

soojuspumba

paisupaak

P
K

K
-
1

V-1

km. alla +2,5 mp.

30 W

SV-1 seinal

termostaat

Põrandaanduriga

PKK-1 kollektorile

PKK-1 kollektorile

Ruumi termostaat

harukarbis IP44

Ühendus

               pesumasinaga

SOP

V-1

VEN

EAL

VE-2  - pliidikubu

 nr.12,13,14,15,16,17,18,19,20

liin nr.1 - PJK-st  PKK-1

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.2 - PJK- st PEM

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.3 - PJK-st garaazi, vv. pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.4 - PJK-st SV-1 pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.5 - PJK-st SOP -ile 

Kaabel PPJ 5*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.6 - PJK-st vent. V-1

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.7 - PJK-st garaazi pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.8 - PJK-st  garaazi pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.9 - PJK-st  autolaadija

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.10 - PJK-st L3+L1 pp.

Kaabel PPJ 5*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

termostaat

Põrandaanduriga

PKK-1 kollektorile

toide

Valvesignalisats.

         nr.14   - liini nr.11 

liin nr.18 - PJK-st  V-2 pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.19 - PJK-st  NPM pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.20 - PJK-st valvesig.pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.12 - PJK-st  toa pp.-d

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.13 - PJK-st välised pp.-d

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.14 - PJK-st  külmik pp.

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.15 - PJK-st  köögi pp.-d

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

liin nr.16 - PJK-st pliidi pp.

Kaabel PPJ 5*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

V-2

Jaotuskilp JK

Grupiliin

Jaotuskilp JK

Valgusti üldtähis

Mitmelambiline rippvalgusti

Seinavalgusti

Laevalgusti

Süvistatav laevalgusti

Lahenduslampvalgusti

Peeglivalgusti

Pistikupesa, ühele pistikule

Sama, kahele pistikule

Pistikupesa 3L

Grupilüliti

Lihtlüliti

Veksellüliti

Harukarp

Maandus

Kaabel torus

TINGMÄRGID

PÕHIKORRUS

1:50

Maandus, vaskköis ø 25 mm², põrandas

Kaabel AXPK 4*25, plastkõris ø110 mm, põrandas

      vt. seletuskirja

                                                              vt.seletuskirja

II korruse JK-1 toide

PJK liin nr.11

liin nr.17 - PJK-st  toa pp.-d

Kaabel PPJ 3*2,5, plastkõris, vt.seletuskirja

PKK-1 kollektorile

Ruumi termostaat

Elektrikaablite paigaldu

 ø 110 mm tihendatud killustikiihi alla

1. Elamu toitekaabel AXPK 4*25 plasttorus

Elektrikaablite paigaldusElektrikaablite paigaldu

põrandas:

 ca 0,7 m sügavusele põrandapinnast

2. Vaskköisjuhe 25 mm² , sama, toruta

 (iga kaabel eraldi kõris) tihendatud 

3. Paigalduskaablid PPJ plastkõris ø16 mm

 killusikkihi peale.


