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NR. Ruumi nimetus Pindala

Ühik

1 Köök-elutuba
43,1

m²

2 Tambur
4,8

m²

3
Koridor/trepihall 11,8

m²

4 Kabinet
12,5

m²

5 Koduhoid
7,4

m²

6 Tehniline ruum
5,2

m²

7

Tualett (wc) 2,8 m²

8 sauna eesruum
11,7

m²

9
sauna pesuruum 3,4

m²

10 sauna leiliruum
3,6

m²

11

garaaž 30,0
m²

1. Korrus kokku:
136,3 m²

koera ruum

1,7m2
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Märkused:

1. Veevarustussüsteem ehitada komposiittorudest, näit uponor mlc. torude ühendamiseks kasutada
pressliitmikke.

2. Põrandas  olev torustik paigaldada isoleeritult (näiteks kasutada eelisoleeritud torusid s6 16x2,0 ja s6
20x2,25)

3. Konstruktsiooni sisse liitmikke mitte teha.
4. Konstruktsioonide sees kulgevad külmavee- ja soojavee torustikud paigaldada täiendavalt hülssi.
5. ühendused valida järgnevalt:  , pesunõu segisti külm vesi ø20, kastmiskraan Ø20, kõik ülejäänud ø16
6. Tehnoruumis avatult paigaldatud torud isoleerida 30mm fooliumiga kivivillkoorikuga.
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