TC KUTTEREGULAATOR

ELEKTRIKILPI
—

GAASILEKKE ANDUR
SISETEMP. ANDUR
VALISTEMP. ANDUR

[

1. KOR. POR. KUTTE KOLLEKTORISSE

VENTIIL DN 25 0.64 M3/H 3767w
TORUSTIK 2XDN25 TERAS
L 50,/45C

HEINC)

MAAGAASI KONDENSAADI KATEL

NAIT. VIESSMANN

POLETI 8.4-18.9 Kw
VAJALIK VOIMSUS 6.30 Kw
VAJALIK TEMP 70 C

2. KOR. RADIAATORITESSE

VENTIL DN 15 0.11 M3/H 2497 w
TORUSTIK 2XDN15 TERAS
0/50C

TC KUTTEREGULAATOR

ELEKTRIKILPI
—

GAASILEKKE ANDUR
SISETEMP._ANDUR
VALISTEMP. ANDUR

b g

1. KOR. POR. KUTTE KOLLEKTORISSE

VENTIL DN 25 0.51 M3/H 2946w
TORUSTIK 2XDN25 TERAS
L 50,/45C

HENE)

MAAGAASI KONDENSAADI KATEL

NAIT. VIESSMANN

POLETI 8.4-18.9 Kw
VAJALIK VOIMSUS 5.20 Kw
VAJALIK TEMP 70 C

MARKUSED

1) KATLAVEE TEMPERATUUR

SOLTUB VALISOHU JA RUUMIOHU TEMPERATUURIST
2)KATEL ON VARUSTAT. REGULEER-

JA OHUTUSAUTOMAATIKA PLOKIGA

3) KESKUTTETORUSTIK KATLAMAJAS ISOLEERIDA
AA 40 PVC KATTEL

2. KOR. RADIAATORITESSE

VENTIL DN 15 0.10 M3/H 2242 w
TORUSTIK 2XDN15 TERAS
0/50C

e 2.-korruselise &4 korteriga Tt

EHIPRO 00
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