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Tahis Mark q(I/s)| H(kPa) | P (kW) Faas | Sagedus (Hz) Nimipinge (V) | Asukoht (ruum) Téhis | q(I/s) | DN | Kvs
P-1 | Alpha2 25-60 0,62 26 0,045 | 1~ 50 1x230 Soojussdlm RVIL| 062 | 25| 10
P-2 | Alpha2 15-40 0,21 18 0013 | 1~ 50 1x230 Téipsustada RVI2| 035 | 15 40
P-3 | Olemasolev pump - - - - - - Soojussdlm RVL3| 0,21 15 2,5
P-4 Alpha2 25-60 0,55 20 0,029 1~ 50 1x230 Soojussdlm
P-5 | Alpha2 25-60 0,35 26 0,025 | 1~ 50 1x230 Soojussdlm
P-6 | Alpha2 15-40 0,21 18 0013 | 1~ 50 1x230 Soojussdlm
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