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Tellija soovil

tasakaalustusventiil

Märkused ja tingmärgid vt. joonisel VK-1.

NB! Veemõõtjatele tagada potensiaali ühtlustus. Mudafiltrite korgid ja veemõõtjad peavad olema plommitud (elektri töövõtu
mahus).

kaugloetav veemõõtja DN15
kabli paigaldus elektri
töövõtu mahus
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kaugloetav veemõõtja DN15
kabli paigaldus elektri
töövõtu mahus

kaugloetav
veemõõtja DN15

mudafilter DN15
kuulkraan DN20

kuulkraan DN20
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SKEEM 1

üleminek DN15/DN20

üleminek DN15/DN20
kaugloetav
veemõõtja DN15
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kuulkraan DN15

kuulkraan DN15

tagasilöögiklapp DN15

SKEEM 2

üleminek DN15/DN20
üleminek DN25/DN20

Veepüstikute P.1-P.6

põhimõtteline skeem

Veepüstikute P.1a-P.6a

   põhimõtteline skeem
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