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MÄRKUSED:

1. Käesoleval joonisel ei kajastu valgustite tegelikud vahemaad looduses, vaid on toodud kaablite

pikkused, milles kajastub ka vundamentidesse paigaldatavat osa (ühe lõigu kohta 2 + 2 m,

projekteeritud osas).

2. Valgustuse toide ja lülitus on lahendatud ühest projekteeritud lülituskilbist.

3. Elektritehnilised andmed (lühisvool, pingekadu jt) on arvutatud olemasolevate materjalide põhjal

ning ei ole täpsed.
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