
1. Esimese korruse sissepuhke ja väljatõmbe kanalid rajada esimese

ja teise korruse vahelae seest.

2. Teise korruse sissepuhke ja väljatõmbe kanalid rajada pööningult

puistevilla seest või isoleerida soojusisolatsioon SI-50.

3. Õhuvõtu ja heitõhu kanalid isoleerida soojusisolatsiooniga SI-50.

4. Ühendused 1,2,3,4 . Esimese ja teisekorruse ventilatsiooni

ühendus šahtis kuni pööninguni.

Märkused:

K

KAMIN

TERRASS

KRT. 2

SADEVEETORU

SADEVEETORU

101. Esik

   8,5 m²

KAMIN

102. Elutuba/Köök

   43,8 m²

104. Abiruum

   3,8 m²

103. WC

  1,5 m²

106. Leil

   2,8 m²

105. Pesuruum

   5,9 m²

TERRASS

K

108. Auto varjualune

   28,5 m²

107. Abiruum

   8,5 m²

201. Esik

   8,5 m²

108. Auto varjualune

   28,5 m²

107. Abiruum

   8,5 m²

204. Abiruum

   3,8 m²

206. Leil

   2,8 m²

205. Pesuruum

   5,9 m²

203. WC

  1,5 m²

202. Elutuba/Köök

   43,8 m²

KRT. 1
LIPUVARDA HOIDJA

LIPUVARDA HOIDJA

EI 30

EI 30

SADEVEETORU

DSV-125

  -20 l/s

DSV-125

  -10 l/s

DSV-125

  -15 l/s

DVS-P 125

 +18 l/s

DVS-P 100

 +6 l/s

NMF-160

L=1000

Ø200

SI-50

NMF-160

L=1000

Ø200

SI-50

NMF-160

L=1000

SV.01 +60 / -60 l/s

 785 x 550 x 653

NMF-160

L=1000

Ühendus nr.2

Ühendus nr.1

Ø125

Ø125

Ø125

 SÕA

 SÕA

 SÕA

Õv/Hõ CVVX-160

+ 60l/s / - 60l/s

Ø200

SI-50

Ø200

SI-50

Õv/Hõ CVVX-160

+ 60l/s / - 60l/s

DSV-125

  -15 l/s

Ø125

DVS-P 100

 +6 l/s

 SÕA

NMF-160

L=1000

NMF-160

L=1000

DSV-125

  -10 l/s

 SÕA

 SÕA

NMF-160

L=1000

SV.02 +60 / -60 l/s

 785 x 550 x 653

NMF-160

L=1000

Ühendus nr.4

Ühendus nr.3

Ø125

Ø125

DSV-125

  -20 l/s

DVS-P 125

 +18 l/s

SÕA - Siirdeõhuava

Märkused:

DSV Väljatõmbe plafoon

DSV-P Sissepuhke plafoon

 Ø- Ümar tsingitud terasplekist

 spiraalvaltsigai õhukanal

MS-Mürasummuti

SV.01
Ventilatsiooni seade

HÕ.RVA

 Ø125

Köögikubu

väljatõmme

TVK

Ø125

HÕ.RVA

 Ø125

TVK

Ø125

Köögikubu

väljatõmme
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