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KELDRIAKNA OQL.OLEV |
VALGUSKAEV g
600 19340 KELDER 2150

Muudatus: KUUPAEV: AUTOR:
Keldri sissepaasu muudatus. 04.08.2020 VA
A
Muudatus: KUUPAEV: AIITOR:
Tapsustatud ruumi nimetusi. Tapsustatud sektsioonipiiril paiknevate uste tliipi ning méétmeid. | 28.04.2020 |

VS1 OL.OLEV PAEKIVIST VALISSEIN (KELDRISEIN)

_ 1. VORK, KROHV, VARV

2. OL.OLEV PAEKIVISEIN 600 MM
3. OL.OLEV SISEVIIMISTLUS

* TULETOKKESEKTSIOON EI30, TULETOKKE UKS EI-30

* REKONSTRUEERIMISEPROJEKTI ALUSTENA ON KASUTATUD
INVENTARISEERIMISPLAANE , MOOTMIST JA VAATLUST.

* KELDRIAKNA VALGUSKAPI KLAAS KATE (KARASTATUD JA LAMINEERITUD KLAAS )

* MOODUD ON ANTUD KONSTRUKTSIOONIDE VIIMISTLUSPINNAST.

* OLEMAASOLEVAD ASTMED JA TREPID KORRASTADA. KORGUSED

TAPSUSTATAKSE KOHAPEAL LAHTUDES REAALSELT RAJATUD TASAPINDADEST.

*OLEMASOLEV SOKKEL PUHASTADA KROHVIST, PESTA SURVEPESUGA.

VUUGID PARANDADA. KATTA VARVITU NIISKUSTOKKEGA.
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