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Märkused

* Lülitite paigalduskõrgus h = 1000, kui joonisele pole märgitud teisiti;

* Kaabli läbiviigud lagedes ja seintes kaitsta kaablitoru või -kõriga.   Tekkinud avad

tihendada kuumuskindla vahuga.

* Vannitubades ning väljas paiknevad valgustid IP44

Sümbol Nimetus

Valgusti toitekaabel laest, kaabel

lõpetatud klemmidega

1-ne lihtlüliti, 10A, 230V, IP20,

süvispaigaldus

2-ne grupilüliti, 10A, 230V, IP20,

süvispaigaldus

1-ne veksellüliti, 10A, 230V, IP20,

süvispaigaldus

Tingmärgid

Kommentaar

Juuresolevad tähed tähistavad

lülitusgruppe.

Juuresolevad tähed tähistavad

lülitusgruppe.

Juuresolevad tähed tähistavad

lülitusgruppe.

Juuresolevad tähed tähistavad

lülitusgruppe.

Juuresolevad tähed tähistavad

lülitusgruppe.

Juuresolevad tähed tähistavad

lülitusgruppe.

Süvistatav valgusti

PJK

Peajaotuskeskus

Valgusti toitekaabel seinast,

kaabel lõpetatud klemmidega

b

a,b

m,d

d

e

n

f

f

g

g

c,l

h

h

i

i

i

k

k

j

j

k

y

y

c,l

h = 2390

m

e

h = 1500

h = 800

a

a

y

P
J
K

Maanduspaigaldis

h = 2200

h = 2200

j

i

i,l

l

Töö nimetus:

Suvila elektripaigaldise projekt

Mõõtkava:

1:50

Projekti osa:

EL

Staadium:

PP

Projekteeris:

Vahur Sibrits

Kinnitas:

Vahur Sibrits

Joonis:

5-02

Joonise nimetus:

VALGUSTUSE PLAAN

Insenerimaailm OÜ

Reg nr: 12309300

MTR:

Elektritööd TEL001963

Projekteerimine EEP003559

Ehituse 7/1-2,Jüri alevik, Harjumaa

www.insenerimaailm.eu

info@insenerimaailm.eu

Leht:

1/1

Kuupäev:

11.02.2021

Töö number:

210204

Tellija:

Igor Golossov

Objekti aadress:

Horisondi vkt 11, Keila- Joa

AutoCAD SHX Text
Insenerimaailm


	Sheets and Views
	210204_PP_EL_-210204_PP_EL-5-02_valgus


