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Süvistatud 1-ne lüliti

Süvistatud grupilüliti

Valgusregulaatoriga lüliti

Veksellüliti

Liikumisanduriga valgustite grupp

Pistikupesade kõrgus põrandast 300 mm (tsentrisse),
või tööpinnal h 1000 mm (märge joonisel).
Lülitite kõrgus põrandast 1400 mm (tsentrisse).
Esimese lüliti või pistikupesa kaugus seina servast 300 mm (tsentrisse). Kui sein on
lühike (u kuni 500 mm), siis keskele.
Kõrvuti asuvad lülitid ja/või pistikupesad paigutada horisontaalsesse raami.
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