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MÄRKUSED:

Torude läbiminekud hoone konstruktsioonidest peavad olema teostatud nii, et need ei kahjustaks läbitavaid 
konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust.
Läbiminemisavad varustada kaitsehülsiga, et seintest ja vahelagedest läbiminekutel ei puutuks torud 
vahetult kokku konstruktsiooniga.
Tuletõkketsoonidest läbiminekul konstruktsiooni ja hülsi vaheline tühimik täita mittepõleva materjaliga, mille 
tulepüsivus vastab konstruktsiooni tulepüsivusele.
Hülsi ja torudevaheline tühimik täita tuletõkkemastiksiga või mineraalvillaga.
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