
Toide seinavalgustile

Toide peeglivalgustile, h=1900

Veksellüliti, süvispigaldus

Rühmalüliti, süvispigaldus
Lihtlüliti, süvispigaldus

Liikumisandur, süvispaigaldusega seina, paigalduskõrgus 1,0m

Toide elektriseadmele seinast, juhtmevaruga ca1,5m
PJK- hoone peakilp

Toide laevalgustile

Puitrestiga leiliruumi valgusti

Toide elektriseadmele laest, juhtmevaruga ca1,5m
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samas raamis (h=800)

Lülitid pistikupesadega
samas raamis (h=800)
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ÜKSIKELAMU
Teeveere tee 7, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa
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