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MARKUSED:

1. Kaablid paigaldada 0,7-1,0 m sligavusele kaablikraavi .
2. Kaablid paigaldada kogu pikkuses kaablikaitsetorudes.

3. Kaablikaitsetorus kaabli ristumisel kaugkutetoruga, vee- ja kanalisatsioonitrassiga on vahim lubatud kuja 0,25m.

4. Olemasolevatest puudest peavad kaablid jadma vahemalt 2,0m kaugusele.
5. Kaabliliini paigaldamisel juhindada Eesti Energia 0,4...20kV vérgustandartide nduetest.




