


 

Vajalikud parandusmeetmed 

Müramõõtmiste ja kontrolli tulemusel on tuvastatud, et lisaks korteri enda 
ventilatsiooniseadmest magamistuppa kanduvatele müradele, levib müra korterisse ka 
ventilatsiooni ühise püstaku kaudu. Tuleklapi sulgemisel müra lakkas, mis kinnitab, et probleem 
ei ole üksnes korteri 24 seadmes ja süsteemis, vaid ka ventilatsioonisüsteemi/püstaku 
heliülekandes. 

Puuduse kõrvaldamiseks tuleb: 

• Kontrollida kogu vastava ventilatsioonipüstaku süsteemi, sh 1., 2. ja 3. korruse 
ventilatsiooniseadmeid ja ühendusi. 

• Paigaldada vajalikud mürasummutid kõikidele püstakuga seotud seadmetele/harudele, mille 
kaudu müra edasi kandub. 

• Kontrollida ja parandada püstaku heliisolatsiooni, läbiviike, tuleklappe ja kanaliühendusi. 

• Tagada, et süsteem vastaks eluruumide müranormidele tavapärases töörežiimis. 

• Pärast tööde lõppu teha kordusmõõtmine magamistoas ja vannitoas. 
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