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MARKUSED.

Installotsioon teostada siivistotult, kasutades vastava efitusyisiga torvikuid.
Pistikupesad paigaldada tidjuhul kérqusele 0,2m parandast (kui pole muid markusi
Lilitid poigaldada dldjuhul kbrgusele 1,0m pérondast {kui pole muid mérkusi).
Valjos ja nisketes ruumides kasutada elektriseadmeid kaitseastmeqa P44,

To5de teostamisel jdrgida stondardite ja seadmete valmistaja nbudeid
Ventilatsiooniseadmete asukohad Ja vGimsused tipsustada.
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