TINGMARGID:

OHUKANAL
TULETOKKEKLAPP OHUKANALIL (TULEKLASS EI60)
REGULEERKLAPP GHUKANALIL

MORASUMMUTI OHUKANALIL

dngev vesi 2000
[BAT1]
OHUJAOTUR LAES

KTS-160 OHUJAOTURI TOOP
+40 1/s OHUHULK
oon] / RK-315 REGULEERKLAPP LABIMOODUGA 315mm
LASTE BASSEIN [BAT4]: Rest 1000x600 siigavus: 900mm " . _/ TK-315 TULETOKKEKLAPP LABIMGODUGA 315mm
143mz  pritsivuss | \ energa_pdranda_difuusor e
sigavus:0.4m , 4 x 8 mm 175 fn 5150 SOOJUSISOLATSIOON PAKSUSEGA 50mm
RST késipuu veepinna peal 87xRK-100 EI60 TULETOKKEISOLATSIOON TULEKLASSIGA EIBO
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Konstruktiivne Shukanal
1200x1400
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Menerga pdranda difuusor
4 x8 mm; 6,7 m
/

33xRK-100
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Perforeeritud plekist

Min kdrgus 900mm
Actvent 2x60°

truktivie Shukanal 8315 loe dl
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spORT  Valgusaknad / N

135,7m2

Menerga pdranda_difuusor

stgavus:1,25-1,40m
temp: 28°C

4x8mm; 3,7 m
18xRK-100

Postikaitse h=1800mm basseini poraQs
@ 1200mm. Katta veekindla pdrandavasng

—___vajalike tugipostide jaotus thtlane
koétk-md6dud kontrollida kohapeal
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MARKUSED:
1. Tuletokkeklapid peavad vastama EI60 tulepisivusklassile.
2. E-tiiiipi tuleklapi kasutamisel tuleb kasutada tdiendavat isoleerimist. .
3. Tuletdkke— ja soojusisolatsiconiga ndhtavad Shukanalid katta PVC kattega. Muudatus Kuupaev Muudatuse kirjeldus Hmo_mrﬁmmém
4. Ventilatsioonitorustik varustada puhastusluukidega vastavalt nduetele. " 06 nr:
5. Tuletokkeseinast ldbiminevad torud tihendada tuldtdkestava materjaliga, mis ei ndrgesta piirete tulepiisivust. GECC _AOZ@C_H_\b,._\@_OOZ_U OC Reval-Sport Veekeskus 10831
6. Tuletokkeklapi ja —seina vaheline ventilatsioonitorustik tuleb isoleerida tuletdkke villaga EI60. ‘ HAABERSTI1, 13516 TALLINN - KVVKJ projekteerimine Aia 20. Tallinn —
7. Tuletdkkeklapid sauna ruume teenindavatel Shukanalitel peavad olema sulavkaitsme wmm?.&:%im M%H_sﬁmsgcagaﬁ ? Médtkava: [ Staachum:
rakendumistemperatuuriga 120°C. p Esssmmom@ooo%wm B atsioon Harjumaa 1:100 PP
8. Perforeeritud plekk peab vastama tingimusele: Zn 5/36%. -
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