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Vindi tn

Külma ja sooja vee torude ülevaatus vannitoas 

14. oktoobril 2026 avastati vannitoa torustiku kontrolli käigus järgmised 

rikkumised: 

1.  Soojaveetoru oli ühendatud pesumasinat veega varustava ventiiliga. See toru 

tuleb uuesti ühendada külma vee toruga. See muudatus on võimalik ainult 

dušialuse eemaldamise teel. 

   

 

2.  3/4-tolline ventiil ei ole mõeldud ühendamiseks tavalise pesumasina 

täitevoolikuga. Vajalik on spetsiaalne ventiil (pesumasina kraan). 

     



3.  Peaveeventiili ja veearvesti kontroll-luuk on osaliselt plaatidega kaetud, 

mistõttu on veearvesti näitu võimatu lugeda ega seda hooldada. Kontroll-

luuki tuleb suurendada. 

 

 

 


