VENTILAATOR
NR. 1

OK-1

VENTILAATOR
NR. 2

NR1.1 NR1.2 NR1.6 NR1.5
L — 47m L — 38m L — 61m L — 78m
S 150/300 S 150/300 S 150/300 S 150/300
TE 1.1 TE 1.2 TE 1.3 TE 1.4
P 390 W P 370 W P 470 W P 620 W
1.1 1/min 1.1 1/min 1.4 |/min 1.8 |/min
130 N
L
)
TE1.1 TE1
TKV DN15 SA=3.7 | TE1.3 |TE1.4 TE1 5]
$395/40 Kv=1.37 q=410"1/h s
ULES | 5
TE1.6
e
g
E|45 9325120 E|3O
LAE ALL
NR1.3 EI30
L — 17m
S 300
TE 1.6
P 200 W
0.6 |/min
VENTILAATOR VENTILAATOR
NR. 3 NR. 4
OK—2
VENTILAATOR
NR. 5
OKV—4 OK—4
VENTILAATOR

NR. 6

NR1.4
L'— 41m
S 200
TE 1.5
P 310 W
0.9 |/min

TINGMARGID:
PORANDAKUTTETORUSTIK
TKV TASAKAALUSTUSVENTIIL
KK KUULKRAAN
916 KOMPOSIITPLASTTORUSTIKU VALISLABIMOOT
S130 KOORIKISOLATSIOON PAKSUSEGA 30MM

TASAKAALUSTUSVENTIIL TINGLABIMOODUGA DN25
TKV DN25; SA=3 EELSEADEARV ON 3 (TOUR ANDERSSON)
Kv=5.5, q=1548l/h SEADEARVU Kv ARV ON 5.5

ARVUTUSLIK VOOLUHULK 1548 LITRIT TUNNIS

VEEPORANDKUTTE
=0 OHUTERMOSTAAT PORANDAANDURIGA
TET 9 VEEPORANDKUTTE
& OHUTERMOSTAAT NUMBER 1.2
NR.1.5 PORANDKUTTE KONTUURI NUMBER 1.5
L — 50m KONTUURI PIKKUS 50 MEETRIT
S 300 KONTUURI SAMM  300mm
TE 1.5 OHUTERMOSTAADI NUMBER 1.5
P 450 W KONTUURI VOIMSUS 450 W
1.3 | /min VOOLUHULK 1.3 LITRIT MINUTIS
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PORANDAKUTTESUSTEEMIS ON SOOJUSKANDJAKS VESI ARVUTUSLIKE PARAMEETRITEGA 39°/34°C.
MAGISTRAAL- JA UHENDUSTORUSTIK PAIGALDADA ALUPEX KOMPOSIITTORUDEST.
PORANDAKUTTETORUSTIK PAIGALDADA PE-RT PLASTTORUDEST SAMMUGA 150..300.

KUTTETORU TULEB EHITUSKONSTRUKTSIOONIST LABIMINEKUL PAIGALDADA HULSIDESSE.
KONSTRUKTSIOONI SEES MITTE KULGNEV TORUSTIK ISOLEERIDA KIVIVILL KOORIKISOLATSIOONIGA.
VANNITUBADE TRANSIITTORUSTIKUD LABI TEISE RUUMI PAIGALDADA HULSIS.
PORANDAKUTTETORUD TULEB PAIGALDADA BETOONVALU SISSE. M TORUDE LABIMOOT ON 20MM.
SUSTEEMI TUHJENDUSE JA LABIPESEMISE VENTIILID PAIGALDADA TEHNORUUMIS.
MAGISTRAALTORUDELE ANDA KALLE TUHJENDUSARMATUURI SUUNAS MIN i=0,002.

. PROJEKTIS TOODUD TASAKAALUSTUSVENTIILIDE VALIKUL TULEB JALGIDA VENTIILIDE Kv-ARVUSID.
. RUUMIDE TEMPERATUUR ON REGULEERITAV RUUMITERMOSTAATIDEGA.

RUUMITERMOSTAADID PAIGALDADA PORANDAST 1,5M KORGUSELE.

. IGAST RUUMITERMOSTAADIST VIIA KOLLEKTORINI KAABEL 3X0,75MM2,
. RUUMITERMOSTAATIDE JA AJAMITE VAHELINE ELEKTRIKAABELDUS JA UHENDUSED ETTE NAHA ELEKTRI

PROJEKTIS.

. IGALE KOLLEKTORILE TUUA TOIDE 220V, 3X1,5MM2,
. JALGIDA, ET PORANDKUTETORUSTIK EI SATUKS WC POTI KRUVIDE ALLA.
. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE TEHNOSUSTEEMIDEGA.
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